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	摘要(中)	由於氣體熱傳係數低，因此工業上用在空壓機排氣除溼之熱交換器體積都比較大，為了節省空間及提高熱傳效率，板式熱交換器逐漸被用在空壓機排氣除溼之場合。但目前對於氣體方面的測試資料非常缺乏，因此本研究以實驗方法量測分析水對空氣在板式熱交換器之熱傳壓降性能。實驗結果顯示，空氣與水之摩擦係數及熱傳係數隨雷諾數變化的趨勢並無太大差異。


除此之外，空氣的壓降對熱傳性能影響非常重大，壓降大可能造成空氣膨脹，使得空氣在熱交換器中溫度下降，如此一來空氣與冷水的溫度差就變小了，導致熱傳效果變差。且當板片數較多時，入出口壓降會大於摩擦壓降，導致不必要之運作負載，並針對此點提出預測板片摩擦壓降及入出口壓降之經驗式。
	關鍵字(中)	
      	  ★ 山型紋板片
★ 熱傳
★ 壓降
★ 板式熱交換器	關鍵字(英)	
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